
АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу
«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»
в особі зав. котельні Верченка Г.І.
у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно - 
господарської роботи Мареєва В.Ю.
про готовність об'єкта за адресою: вул. Ігоря Білевича,4
найменування об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний
фаховий Сумського національного аграрного університету», гуртожиток № 1
особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,23 Гкал/год;
ГВП-Гкал/год;
вентиляція-Г кал/год;
технологія- Г кал/год;

Температурний графік 95/70 °С
1. Результати випробувань___________________________ _____________ _________________ _________

з/п Устаткування
Випробувальний 

тиск, МПа 
(кгс/кв.см)

Зниження 
тиску, МПа 
(кгс/кв.см)

Тривалість 
випробування, 

хв.
Примітки

1 Теплова мережа споживача 1,2 0 5 добре

2 Тепловий вузол 1,0 0 10
добре

3 Водопідігрівники -

-

4 Вентиляційне 
обладнання

5 Місцева система 0,6 0 10 добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання Система 
№ 1

Система 
№2

Система 
№3

Система 
№4

Система 
№5

Система 
№6

Опалення Вс. (мм)

№ пломби

Бш. (мм)

№ пломби

ГВП Бш. (мм)

№ пломби

Вентиляція Бш. (мм)

№ пломби

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників



Вентиляційно-калориферного обладнання

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні____________

(посада) (підпис)
Верченко Г.І Л_________
(прізвище, іь^я, по батькові)

Представник споживача: 
Заступник, Жіора

ійо А господарської роботи ____ Мареєв В.Ю.
[підпис) - -(прізвище, ім’я, по батькові)

Z/
Управління Держенергонагляду України у-Сумській області
Державний інспектор з енерг го нагляду

(посада)
Овсієнко В.М.

(прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об’єкт готовий

Верченко Г.І z
(прізвище, ім’я, по батькові)

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні 

(посада) (підпис)

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

(посада) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав 
" 2023 рік

Мареєв В.Ю.____________
(прізвище, ім’я, по батькові)



АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу 
«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»
в особі зав. котельні Верченка Г.І.
у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно - 
господарської роботи Мареєва В.Ю.
про готовність об'єкта за адресою: вул. Ігоря Білевіча ,6
найменування об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний 
фаховий Сумського національного аграрного університету», гуртожиток №2
особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,377 Гкал/год;
ГВП Г кал/год;
вентиляція Г кал/год;
технологія Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С
1. Результати випробувань__________________________________________________________________

з/п Устаткування
Випробувальний 

тиск, МПа 
(кгс/кв.см)

Зниження 
тиску, МПа 
(кгс/кв.см)

Тривалість 
випробування, 

хв.
Примітки

1 Теплова мережа споживача 1,2 0 5 добре
2 Тепловий вузол 1,0 0 10 добре

3 Водопідігрівники -

-

4 Вентиляційне 
обладнання

5 Місцева система 0,6 0 10 добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання Система
№ 1

Система 
№2

Система 
№3

Система 
№4

Система
№5

Система 
№ 6

Опалення Вс. (мм)

№ пломби

Бш. (мм)

№ пломби

ГВП Бш. (мм)

№ пломби

Вентиляція Бш. (мм)

№ пломби

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників



Вентиляційно-калориферного обладнання

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації: ь, , ■у/
Начальник котельні Верченко Г.І / / z

(посада) (підпис) (прізвище, ім’й; по батькові)
Представник споживача:
Заступник директора

ісподарської роботи
дпис)

Мареєв В.Ю.ЙМИ

V ' '-'X

Управління Держенергонагляду України у Сумській області
Державний інспектор з енергетичного нагляду

(посада) (підпйб)
Овсієнко В.М.

(прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об’єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні 

(посада) (підпис)
Представнйкгсцоживача:
Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _
(посада) (підпис)FLORAS

Верченко Г.І 
(прізвище, ім’я, уб батькові)

% * йг*0*

X Мареєв В.Ю.
[різвище, ім’я, по батькові)

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

(посада) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав 
" 2023 рік

(підпис)
Мареєв В.Ю.

(прізвище, ім’я, но батькові)



АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу
«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»
в особі зав. котельні Верченка Г.І.
у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно - 
господарської роботи Мареєва В.Ю.
про готовність об'єкта за адресою: вул. Ігоря Білевича, 6 а
найменування об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний 
фаховий Сумського національного аграрного університету», гуртожиток № З
особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024року.

Теплове навантаження: опалення 0,254 Гкал/год;
ГВП-Г кал/год; 
вентиляція-Гкал/год; 
технологія- Г кал/год;

Температурний графік 95/70 °С
1. Результати випробувань__________________________

з/п Устаткування
Випробувальний 

тиск, МПа 
(кгс/кв.см)

Зниження 
тиску, МПа 
(кгс/кв.см)

Тривалість 
випробування, 

хв.
Примітки

1 Теплова мережа споживача 1,2 0 5 добре
2 Тепловий вузол 1,0 0 10 добре

3 Водопідігрівники -

-

4 Вентиляційне 
обладнання

5 Місцева система 0,6 0 10 добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання Система
№ 1

Система 
№2

Система 
№3

Система 
№4

Система 
№5

Система 
№6

Опалення Вс. (мм)

№ пломби

Бш. (мм)

№ пломби

ГВП Бш. (мм)

№ пломби

Вентиляція Бш. (мм)

№ пломби

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників



Вентиляційно-калориферного обладнання

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації: х"'/7
Верченко Г.І Z?________

(прізвище, імХ по батькові)(посада) 2Д^І/^РДпис) 
Іредставник споживача:

О ж господарської роботи
К&РДПис)

F ту <z/q - C''-/

Мареєв В.Ю._____
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Управління Держенергонагляду України у Сумській області
Державний інспектор з енергет ого нагляду

(посада) (нїцшіс)
Овсієнко В.М.

(прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об’єкт готовий

Мареєв В.Ю. 
прізвище, ім’я, по батькові)

Верченко Г.І zZX x 
(прізвище, ім’я, йо батькові)

Представник теплопостачальної організації
Начальник котельні 

(посада) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)(йВДп(посада)

Представ
з Держенергонагляду у Сумській області

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав



АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу 
«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»
в особі зав. котельні Верченка Г.І.
у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно - 
господарської роботи Мареєва В.Ю.
про готовність об'єкта за адресою: вул. Терещенків буд. 36
найменування об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний 
фаховий Сумського національного аграрного університету», навчальний корпус №1 
особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024року.

Теплове навантаження: опалення 0,179 Гкал/год;
ГВП Гкал/год;
вентиляція;Гкал/год;
технологія- Г кал/год;

Температурний графік 95/70 °С
1. Результати випробувань__________________________________________________________________

з/п Устаткування
Випробувальний 

тиск, МПа 
(кгс/кв.см)

Зниження 
тиску, МПа 
(кгс/кв.см)

Тривалість 
випробування, 

хв.
Примітки

1 Теплова мережа споживача 1,2 0 5 добре
2 Тепловий вузол 1,0 0 10 добре

3 Водопідігрівники -

-

4 Вентиляційне 
обладнання

5 Місцева система 0,6 0 10 добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання Система
№ 1

Система 
№2

Система 
№3

Система 
№4

Система 
№5

Система 
№6

Опалення Вс. (мм)

№ пломби

Бш. (мм)

№ пломби

ГВП Бш. (мм)

№ пломби

Вентиляція Бш. (мм)

№ пломби

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників



Вентиляційно-калориферного обладнання

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні Верченко Г.І

(посада) . (підпис) (прізвище, ім’я,'по батькові)
Представник споживача:

* •••

вно - господарської роботи z Мареєв В.Ю.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Управління Держенергонагляду України у Сумській області 
Державний інспектор з енергетичного нагляду

(посада) (йїдпйс)
Овсієнко В.М.

(прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об’єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні 

(посада) (підпис)
Верченко Г.І ?______

(прізвище, ім’я/по батькові)
Представник споживача:
Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи

з Держенергонагляду у Сумській області

(7 МдеагдДК),.
(прізвище, ім’я, по батькові)

(прізвище, ім’я, по батькові)(посада)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав 
" 2023 рік

(підпис)
Мареєв В.Ю.____________

(прізвище, ім’я, по батькові)



АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу 
«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»
в особі зав. котельні Верченка Г.І.
у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно - 
господарської роботи Мареєва В.Ю.
про готовність об'єкта за адресою: вул. Шевченка, 15
найменування об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний 
фаховий Сумського національного аграрного університету», їдальня
особистий рахунок № 31254273210250 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,155 Гкал/год;
ГВП- Г кал/год; 
вентиляція-Гкал/год; 
технологія- Г кал/год;

Температурний графік 95/70 °С
1. Результати випробувань__________________________

з/п Устаткування
Випробувальний 

тиск, МПа 
(кгс/кв.см)

Зниження 
тиску, МПа 
(кгс/кв.см)

Тривалість 
випробування, 

хв.
Примітки

1 Теплова мережа споживача 1,2 0 5 добре
2 Тепловий вузол 1,0 0 10 добре

3 Водопідігрівники -

-

4 Вентиляційне 
обладнання

5 Місцева система 0,6 0 10 добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання Система
№ 1

Система
№2

Система 
№3

Система 
№4

Система 
№5

Система 
№6

Опалення Вс. (мм)

№ пломби

Бш. (мм)

№ пломби

ГВП Бш. (мм)

№ пломби

Вентиляція Бш. (мм)

№ пломби

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників



Вентиляційно-калориферного обладнання

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації 
Начальник котельні
(посадзХ-^ (підпис)

Представник споживача:

Верченко Г.І X/__________
(прізвище, ім’я, по батькові)

*

(п
івно - господарської роботи 

(підпис)
Мареєв В.Ю. 

різвище, ім’я, по батькові)

Управління Держенергонагляду України у Сумській області 
Державний інспектор з енергетичного нагляду

(посада) (гіідпис)
Овсієнко В.М.

(прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об’єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні 
(посада).,,,,, (підпис)

Представник споживача:

- господарської роботи

Верченко Г.І 
(прізвище, ім’^Дгб батькові)

I ^!| (підпис)
Мареєв В.Ю. 

різвище, ім’я, по батькові)

Представник
з Держенергонагляду у Сумській Ьбласті

(посада) (ийц^)^
(прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав



АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу 
«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»
в особі зав. котельні Верченка Г.І.
у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно - 
господарської роботи Мареєва В.Ю.
про готовність об'єкта за адресою: вул. Терещенків буд. 36
найменування об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний 
фаховий Сумського національного аграрного університету», навчальна майстерня 
особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,114 Гкал/год;
ГВП-Г кал/год;
вентиляція-Гкал/год;
технологія-Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С
Результати випробувань______

з/п Устаткування
Випробувальний 

тиск, МПа 
(кгс/кв.см)

Зниження 
тиску, МПа 
(кгс/кв.см)

Тривалість 
випробування, 

хв.
Примітки

1 Теплова мережа споживача 1,2 0 5 добре
2 Тепловий вузол 1,0 0 10 добре

3 Водопідігрівники -

-

4 Вентиляційне 
обладнання

5 Місцева система 0,6 0 10 добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання Система
№ 1

Система 
№2

Система 
№3

Система 
№4

Система 
№5

Система 
№ 6

Опалення Вс. (мм)

№ пломби

Бш. (мм)

№ пломби

ГВП Бш. (мм)

№ пломби

Вентиляція Бш. (мм)

№ пломби

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.
Водопідігрівників



Вентиляційно-калориферного обладнання

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації
Начальник котельні____________

(підпис)
Верченко Г.І 
(прізвище, іь(посада)

S' ° ^.иий
, по батькові)

ністративнб ^господарської роботи
ідпис)

Мареєв В.Ю._____
різвище, ім’я, по батькові)

Управління Держенергонагляду України у Сумській області 
Державний інспектор з eneprejn нагляду

(посада) (иідпйс)
Овсієнко В.М, 

(прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об’єкт готовий

Представник теплопостачальної організації
Начальник котельні ____________
(посадаХ^^ (підпис)

Представник споживача:
Заступник директора

Верченко Г.І 
(прізвище, ім’ХГпо батькові)

^Господарської роботи 
і|| ^(підпис)

ХМ * А

X Мареєв В.Ю. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

(прізвище, ім’я, по батькові)(посада)

МП

6)

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав



АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу 
«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»
в особі зав. котельні Верченка Г.І.
у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно - 
господарської роботи Мареєва В.Ю.
про готовність об'єкта за адресою: вул. Терещенків буд. 36
найменування об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний 
фаховий Сумського національного аграрного університету», громадсько-побутовий корпус 
особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,165 Гкал/год;
ГВП-Г кал/год;
вентиляція Гкал/год;
технологія- Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С
1. Результати випробувань__________ _________________ _____________ _________________ _________

з/п Устаткування
Випробувальний 

тиск, МПа 
(кгс/кв.см)

Зниження 
тиску, МПа 
(кгс/кв.см)

Тривалість 
випробування, 

хв.
Примітки

1 Теплова мережа споживача 1,2 0 5 добре
2 Тепловий вузол 1,0 0 10 добре

3 Водопідігрівники -

-

4 Зентиляційне 
обладнання

5 Місцева система 0,6 0 10 добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання Система 
№ 1

Система
№2

Система
№3

Система
№4

Система 
№5

Система 
№6

Опалення Вс. (мм)

№ пломби

Бш. (мм)

№ пломби

ГВП Бш. (мм)

№ пломби

Вентиляція Бш. (мм)

№ пломби

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників



Вентиляційно-калориферного обладнання

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні____________
(гордат^^ (підпис) 

Представнй^цЙ^сивача:

Верченко Г.І /7____________
(прізвище, ім’і^ по батькові)

Заступник директора
з адміністративно -ігосподарської роботи

^ПІДПИС)

У у *

/z / Мареєв В.Ю.
(прізвище, ім’я, по батькові)

У /
/'

у

Управління Держенергонагляду України у Сумській області 
Державний інспектор з енергетичного нагляду
___________ Овсієнко В.М.

(посада) .(підцис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об’єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні ____________
(поса^к^ї^ (підпис)

Представник споживача:

Верченко Г.І / > z 
(прізвище, ім’я/по батькові)

задмініістративно - господарської роботи
(посаді

Ivi oV (
ДМ-гМ 

А*
(підпис)

Мареєв В.Ю.
^прізвище, ім’я, по батькові)

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

(прізвище, ім’я, по батькові)(посада)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав
2023 рік

Мареєв В.Ю.____________
(прізвище, ім’я, по батькові)



АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2022 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу 
«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного 
університету»
в особі зав. котельні Верченка Г.І.
у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно - 
господарської роботи Мареєва В.Ю.
про готовність об'єкта за адресою: вул. Терещенків буд. 36
найменування об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний 
фаховий Сумського національного аграрного університету», навчальний корпус №2 
особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,246 Гкал/год;
ГВП-Г кал/год;
вентиляція-Гкал/год;
технологія-Г кал/год;

Температурний графік 95/70 °С
1. Результати випробувань__________________________________________________________________

з/п Устаткування
Випробувальний 

тиск, МПа 
(кгс/кв.см)

Зниження 
тиску, МПа 
(кгс/кв.см)

Тривалість 
випробування, 

хв.
Примітки

1 Теплова мережа споживача 1,2 0 5 добре
2 Тепловий вузол 1,0 0 10 добре

3 Водопідігрівнюси -

-

4 Вентиляційне 
обладнання

5 Місцева система 0,6 0 10 добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання Система
№ 1

Система 
№2

Система 
№3

Система 
№4

Система 
№5

Система 
№6

Опалення Вс. (мм)

№ пломби

Бш. (мм)

№ пломби

ГВП Бш. (мм)

№ пломби

Вентиляція Бш. (мм)

№ пломби

3. Результат очистки від накипу та промивки:
Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників



Вентиляційно-калориферного обладнання

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні____________
(посада)™..^ (підпис)

Представник споживача:

Верченко Г.І _______
(прізвище, ім’я/по батькові)

Заступи:
вно - господарської роботи 
)Н і (підпис)

Мареєв В.Ю._____
(Прізвище, ім’я, по батькові)

^^^8* у /
АХ. * Сен /

Управління Держенерго нагляду України у Сумській області 
Державний інспектор з енергетичного нагляду

(посада) (йідпйс)
Овсієнко В.М.

(прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об’єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:
Начальник котельні ____________

(посада)——-,, (підпис)
Верченко Г.І 

(прізвище, ім’я^по бї

Застуї 
з адм. іно - господарської роботи 

ЦЦІпідпис)
Мареєв В.Ю.

прізвище, ім’я, по батькові)

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області 

(посада) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав 
" " X/ -2023 рік

Мареєв В.Ю.__________
(прізвище, ім’я, по батькові)


